山东省市场监督管理局
	


局函〔2019〕86号
山东省市场监管局关于2018年全省电梯
质量安全监督抽查情况的通报
各市市场监管局、质监局、各有关单位：
为加强电梯安全工作，预防和减少电梯事故发生，根据《特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《山东省特种设备安全条例》等规定，山东省市场监管局组织开展了2018年全省电梯质量安全监督抽查工作。现将抽查情况通报如下：
一、抽查概况
（一）抽查方式。省市场监管局通过政府公开招标的方式组织监督抽查，由山东省特种设备检验研究院有限公司、济南市特种设备检验研究院、青岛市特种设备检验检测研究院共同承担实施。抽查工作以抽查电梯设备为主线，按照统一组织、统一抽样方式、统一检验内容、统一检验方法“四统一”的原则，同比例抽取新安装电梯和在用电梯，涉及电梯的制造单位、安装单位、使用管理单位、维护保养单位、检验单位“五个环节”的质量安全情况进行抽查。

（二）抽查重点。一是学校、医院、机场、车站、商场、体育场馆、酒店、展览馆、大型综合体等人员密集场所的电梯；二是近年来群众投诉较多的电梯；三是医院为患者服务的电梯；四是2017年全省电梯质量安全监督抽查中发现问题的电梯。
（三）抽查结果。截至抽查工作结束，实际共抽查电梯1663台（在用电梯1363台，新安装电梯300台），存在问题的电梯246台，未发现问题的电梯1417台，未发现问题率85.2%，与去年相比上升9.4％；共抽查电梯相关单位463家（电梯制造单位45家，安装单位68家，维保单位166家，使用单位166家，检验机构18家），未发现问题单位387家，未发现问题率83.6%，发现问题单位76家（安装施工单位1家，使用单位18家，维保单位55家，检验机构2家），发现问题128项次（一般问题29项次，严重问题99项次，未发现严重事故隐患问题）。

（四）问题处理。针对发现的128项次问题，检查组现场全部进行了书面反馈。共向存在一般问题的28家单位出具《不符合项目通知书》28份，累计问题29项次；向存在严重问题的50家单位出具《严重问题通知书》50份，累计问题97项次；向2家检验机构出具《严重问题通知书》2份,累计问题2项次。同时，将28份《不符合项目通知书》报当地电梯检验机构，对整改处理情况进行跟踪确认；将52份《严重问题通知书》报当地市级市场监管（质监）部门依法依规处理。截至2018年底，本次抽查所发现的128项次问题已全部整改完毕。

二、主要问题
（一）使用单位存在的主要问题

抽查电梯使用单位166家，存在问题单位18家；抽查其使用管理的在用电梯825台，存在问题电梯189台。主要问题有：
1. 存在电梯使用单位注册登记证未按规定办理变更登记问题；

2. 存在公众聚集场所电梯未配置使用监控系统问题；

3.存在电梯紧急报警装置无应答问题；

4.存在未制定应急预案、预案制定不符合实际、无救援记录或者记录不符合实际，未定期开展应急演练问题；

5.存在未张贴电梯标志标识问题；

6. 存在安全技术档案和安全管理制度不完善问题；

7. 存在未设置特种设备安全管理机构问题。

（二）维保单位存在的主要问题
抽查电梯维保单位166家，存在问题单位55家；抽查其维保的电梯1085台，存在问题的电梯243台。主要问题有：
1.维保单位《自检报告》中维保项目不全，不符合维保规范要求；

2.维保记录未按照《电梯维护保养规则（TSG T5002-2017)》新规范实施或缺少项目；

3.维保单位维保的电梯紧急报警装置失效；

4.维保单位维保的电梯底坑积水；

5.维保单位维保的自动扶梯出入口的设置不符合要求；

6.维保单位维保的电梯控制柜存在用铜丝代替保险丝的问题；

7.维保单位维保的电梯存在人为屏蔽验证抱闸打开或落下的监测开关，致使制动器动作状态检测装置失效的问题。

（三）安装单位存在的主要问题
抽查68家电梯安装单位，存在问题单位1家；抽查已完成安装的电梯300台，发现问题电梯2台，问题4项次。主要问题有：
1.安装单位出具的《自检报告》与现场实际不一致；

2.电梯无对重越程距离标示；

3.电梯紧急照明装置失效。

（四）检验机构存在的主要问题
抽查电梯检验机构18家，存在问题检验机构2家；抽查监督检验和定期检验10日内的电梯共578台（其中抽查《监督检验报告》300份，《定期检验报告》278份），发现问题电梯3台，问题2项次。主要问题有：
1.有的检验机构在电梯无明晰应急救援程序的情况下，仍然出具了合格的《电梯定期检验报告》。
2.有的检验机构出具的《电梯监督检验报告》中的“电梯制造日期”与电梯铭牌标注的实际制造日期不符。

（5） 制造单位未发现问题
抽查电梯制造单位45家，均按照《特种设备安全法》等法律法规履行相应职责。
三、处理意见
（一）进一步落实企业安全主体责任。各问题单位要严格落实安全主体责任，对照监督抽查中发现的问题，认真分析原因，举一反三，防止类似问题再次发生。各市局要督促电梯制造单位对其制造电梯的安全运行情况进行跟踪调查和了解，电梯使用单位做好日常检查、维保监督、应急处置以及风险分级管控和隐患排查治理的双防建设工作，电梯维保单位做好日常维护保养、应急救援等工作。

（二）严格检验机构依法开展检验。电梯检验机构认真学习和落实《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》第2号修改单的内容要求，加强对检验工作质量的控制和管理，及时修订检验质量管理文件，明确现场抽查的规定和要求，优化资源配置，完善资源条件，强化体系运行，确保检验报告及时、准确、规范。
（三）加强监督检查和问题查处。各市局要高度重视电梯安全监管工作，按照《山东省特种设备安全条例》和《山东省人民政府办公厅关于加强电梯质量安全工作的通知》（鲁政办发〔2018〕27号）等规定，结合本次电梯抽查发现的问题，认真分析辖区内电梯安全管理形势，开展电梯质量监督抽查，对发现的问题隐患，要及时依法处理，切实提高电梯安全监管水平。

附件: 1.存在问题的电梯使用单位情况一览表(2018)

2.存在问题的电梯维保单位情况一览表(2018)

3.存在问题的电梯安装单位情况一览表(2018)

4.存在问题的电梯检验机构情况一览表(2018)

山东省市场监督管理局
                             2019年3月5日
（此件主动公开）
	抄送：山东省特检院有限公司，济南市特检院，青岛市特检院。
本局：局领导，办公室，存档。


附件1

存在问题的电梯使用单位情况一览表（2018）

	序号
	使用单位名称
	所在地市
	使用地点
	抽查发现的问题
	存在问题的电梯数量（台）
	存在问题情况

	1
	济南锦华物业管理有限公司
	济南市
	福瑞佳苑小区
	1.紧急报警装置失效，不符合《山东省特种设备安全条例》第五十七条要求。
	5
	存在严重问题


	2
	青岛贝蒙特物业管理有限公司
	青岛市
	盛世美邦小区
	1.《特种设备注册登记表》中使用单位为“青岛贝蒙特实业有限公司”，维保单位为“青岛川合电梯工程有限公司”；实际使用单位为“青岛贝蒙特物业管理有限公司”，维保单位为“青岛金霖电梯工程有限公司”，不符合TSG 08-2017《特种设备使用管理规则》中3.8项要求。
	7
	存在严重问题

	3
	滕州市翔宇物业管理有限公司
	枣庄市
	滕州市罗纳香颂小区
	1.14#楼1单元：紧急报警装置失效，紧急报警不畅通，不符合TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》中第4.8（2）项要求；

2.15#楼1单元：紧急报警装置失效，紧急报警不畅通，不符合TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》中第4.8（2）项要求；

3.15#楼2单元：紧急报警装置失效，紧急报警不畅通，不符合TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》中第4.8（2）项要求。
	3
	存在严重问题

	4
	济南铁路局淄博车务段
	东营市
	东营南站
	1.车站属人员密集场所，无针对自动扶梯的应急救援演练记录，不符合TSG 08-2017《特种设备使用管理规则》中第2.12.1项要求。
	1
	存在严重问题

	5
	潍坊市北斗星苑物业管理有限公司
	潍坊市
	北斗地理信息产业园
	1.紧急报警装置不畅通。
	5
	存在严重问题

	6
	潍坊市宝汇物业服务有限公司
	潍坊市
	冠宇花园
	1.未按照要求进行紧急操作演练。
	5
	存在严重问题

	7
	潍坊平安物业管理有限公司
	潍坊市
	世嘉铭园小区
	1.《特种设备注册登记表》中使用单位为“无为置业有限公司”，维保单位为“潍坊顺达电梯服务有限公司”；实际使用单位为“潍坊平安物业管理有限公司”，维保单位为“山东歌立电梯有限公司”，不符合TSG 08-2017《特种设备使用管理规则》中3.8项要求。
	6
	存在严重问题

	8
	泰安市诚金物业管理有限公司
	泰安市
	天竹佳苑
	1.使用单位：注册登记表中使用单位名称（泰安市盛华置业投资有限公司）与维保合同中使用单位名称（泰安市诚金物业管理有限公司）不一致；注册登记表中维保单位名称（泰安市弘德机电设备有限公司）与维保合同中维保单位名称（泰安鸿发电梯设备有限公司）不一致，不符合TSG 08-2017《特种设备使用管理规则》中第3.8项要求。
	6
	存在严重问题

	9
	日照市中心医院
	日照市
	中心医院
	1.健全完善电梯管理规章制度。
	3
	存在严重问题

	10
	日照山海天物业管理有限责任公司（海天园）
	日照市
	 海天园
	1.安全管理制度缺少TSG08-2017《特种设备使用管理规则》2.6.1规定的相关内容。
	3
	存在严重问题

	11
	莱芜信誉楼百货有限公司
	莱芜市
	赢牟大街
	1使用单位无日常巡检纪录，不符合TSG 08-2017《特种设备使用管理规则》中第2.5.6项要求；

2.使用单位无运行故障记录，不符合TSG 08-2017《特种设备使用管理规则》中第2.5.9项要求。
	4
	存在严重问题

	12
	山东兰华集团股份有限公司
	临沂市
	兰华国际家具城
	1.监控系统未健全（东区中）。
	4
	存在严重问题

	13
	临沂市临投物业管理有限公司
	临沂市
	东风东关
	1.维保合同中签定单位与实际使用管理单位不符，合同无签字和签字时间；

2.未设置特种设备安全管理机构（电梯在用数量为50台）；

3.应建立健全电梯运行管理规章制度及安全技术档案。
	4
	存在严重问题

	14
	德州职业技术学院
	德州市
	德州职业技术学院
	1.未配置使用监控系统。
	4
	存在严重问题

	15
	德州市人民医院（经济开发区分院）
	德州市
	德州市人民医院经济开发区分院
	1. 管理制度不完善；

2. 2.未配置使用监控系统；

3.未张贴《特种设备使用标志》。
	4
	存在严重问题

	16
	山东省坤和旅游开发有限公司
	德州市
	齐河欧乐堡餐厅
	1.未配置使用监控系统。
	2
	存在严重问题

	17
	山东省聊城市中鼎信经贸有限公司
	聊城市
	莘县立信御苑小区
	1.5#楼1梯、2梯、3梯：使用方未保证紧急报警装置有效使用，不符合TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》中第4.8（2）项要求。
	5
	存在严重问题

	18
	菏泽佰特物业服务有限公司
	菏泽市
	西城办事处民泰社区院内
	1.故障记录统计不齐全。
	2
	存在一般问题

	备注
	共抽查发现存在问题的电梯使用单位18家，存在使用管理问题的电梯73台，抽查发现问题25项（次）。


附件2

存在问题的电梯维保单位情况一览表（2018）

	序号
	单位名称
	所在地市
	使用地点
	抽查发现的问题
	抽查维保电梯数量（台）
	存在问题电梯数量（台）
	存在问题情况

	1
	济南庆文机电设备有限公司
	济南市
	东晨大街100号上海花园
	1.25#楼南梯：紧急报警装置失效，不符合TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》中第4.8（2）项要求。
	6
	1
	存在严重问题

	2
	山东新杰科技开发有限公司
	济南市
	经六路957号福瑞佳苑小区
	1.紧急报警装置失效，不符合TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》4.8项要求。
	5
	5
	存在严重问题

	3
	奥的斯电梯（中国）有限公司济南分公司
	济南市
	长清区恒大绿洲
	1.紧急救援无平层标识。
	6
	6
	存在严重问题

	4
	济南德邦电梯有限公司
	济南市
	白马山西路27号
	1.对重块无快速识别措施。
	5
	5
	存在一般问题

	5
	北京天炬长城电梯工程有限公司
	济南市
	鲁能领秀城
	1、底坑有积水。
	5
	1
	存在一般问题

	6
	通力电梯有限公司青岛分公司
	青岛市
	龙湖悠山郡小区
	1. 维保单位的自检报告中未包含TSG T5002-2017中规定的年度维保项目，不符合TSG T5002-2017《电梯维护保养规则》中第五条(九)项要求。
	5
	5
	存在严重问题

	7
	青岛金霖电梯工程有限公司
	青岛市
	盛世美邦小区
	1.对重缓冲器附近无越程距离标识，不符合TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》3.15(5)项要求。
	7
	7
	存在严重问题

	8
	青岛凌云电梯工程有限公司
	青岛市
	延川路6号绿城军苑
	1. 紧急照明和报警装置失效（1#楼中单元电梯）；
2. 未标注快速识别对重块数量的措施，不符合TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》中第4.5（2）项要求（1#楼中单元电梯）；

3. 未在对重缓冲器附近设置永久性的明显标识，不符合TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》中第3.15（5）项要求（1#楼中单元电梯）。
	5
	1
	存在严重问题


	9
	青岛鲁菱电梯工程有限公司
	青岛市
	黄岛区铁橛山路1766号阳光里小区
	1. 对重侧缓冲器电气安全装置失效，不符合TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》中第3.15（4）项要求（1#楼东单元西梯）。
	6
	1
	存在严重问题

	10
	青岛盛润通达电梯有限公司
	青岛市
	黄岛区衡山路10号 第五城市小区
	1. 未标注快速识别对重块数量的措施，不符合TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》中第4.5（2）项要求。
	5
	5
	存在严重问题

	11
	迅达（中国）电梯有限公司山东分公司


	青岛市
	市南区香港中路8号
	1. 未标注快速识别对重块数量的措施，不符合TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》中第4.5（2）项要求。
	5
	5
	存在严重问题

	12
	青岛蔚蓝机电成套设备有限公司


	青岛市
	市南区东海西路31号
	1.4#梯：未采取有效快速标识对重块数量措施，不符合TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》中第4.5（2）项要求。
	5
	1
	存在严重问题

	13
	青岛崇友电器有限公司
	青岛市
	市南区宁夏路319号
	1.1#、2#、3#、4#梯：停电救援时，无法观察轿厢的运行速度、方向、是否在开锁区，不符合TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》中第2.8（5）项要求；

2.2#梯：导靴上油杯中少油，不符合TSG T5002-2017《电梯维护保养规则》中附件A第13项要求；

3.1#、2#梯：保险丝由铜丝代替；

4.2#梯：未采取有效快速标识对重块数量措施，不符合TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》中第4.5（2）项要求。
	4
	4
	存在严重问题

	14
	济南恒泰电梯有限公司
	淄博市
	张店区金城春天里
	1.对重块未采取快速标识。
	5
	5
	存在一般问题

	15
	日立电梯（中国）有限公司山东分公司
	淄博市
	黄金国际小区
	1.1#楼北梯：对重缓冲器越程距离标识不符合要求。
	6
	1
	存在严重问题

	16
	山东长城电梯有限公司
	淄博市
	利群淄博柳泉路店
	1.东客梯：底坑有积水。
	8
	1
	存在一般问题

	17
	枣庄市鼎益电梯科技有限公司
	枣庄市
	香榭府邸东区
	1、紧急报警装置无法呼出。
	5
	1
	存在严重问题

	18
	枣庄安顺电梯有限公司
	枣庄市
	枣庄农村商业银行股份有限公司台儿庄支行办公楼
	1.特种设备注册登记表维保单位一项未及时变更；
2.维保单位自检报告缺少年度维保项目。
	2
	2
	存在严重问题

	19
	日照菱电电梯有限公司
	枣庄市
	市中区海纳物业枣庄分公司
	1. 维保单位的半月维保项目不符合TSG T5002-2017《电梯维护保养规则》要求（缺少编码器、层门轿门旁路装置、制动器间隙值符合制造单位要求等三项）；

2. 1#楼西单元电梯：相序继电器被人为短接，不符合TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》2.8（2）项要求；

3. 1#楼东单元电梯：紧急照明失效，不符合TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》4.8（1）项要求。
	8
	8
	存在严重问题

	20
	枣庄安顺电梯有限公司
	枣庄市
	台儿庄区瑞都佳苑
	1. 维保单位自检报告中缺少TSG T5002-2017《电梯维护保养规则》要求的年度维保项目，不符合TSG T5002-2017《电梯维护保养规则》第五条（九）项要求。
	4
	4
	存在严重问题

	21
	青岛德源泰物业服务有限公司
	东营市
	东营区济南路利群购物广场
	1.维保单位的年度自检报告中未包含TSG T5002-2017中规定的年度维保项目；

2. 紧急停止装置“急停”指示标记在扶手装置1/2高度以下；

3. 防护挡板不固定；

4. 自动扶梯围裙板上的防夹装置，末端位置不符合要求。
	7
	7
	存在严重问题

	22
	奥的斯电梯（中国）有限公司济南分公司
	东营市
	东营市人民医院


	1.门诊大厅东侧2-3层、3-4层自动扶梯：出入口处的固定护栏设置不符合要求；

2.门诊大厅东侧自动扶梯：紧急停止装置“急停”指示标记在扶手装置1/2高度以下；

3.门诊大厅东侧自动扶梯：自动扶梯围裙板上的防夹装置，末端位置不符合要求。
	9
	6
	存在严重问题

	23
	通力电梯有限公司济南分公司
	东营市
	东营区明佳花园
	1.紧急报警装置失效。
	7
	7
	存在严重问题

	24
	山东坤奥智能科技有限公司
	东营市
	登州路400号
	1.7#楼东单元西梯：紧急报警装置失效，不符合TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》中第4.8（2）项要求；

2. 7#楼东单元西、东梯：底坑积水，不符合TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》中第3.12（2）项要求。
	6
	2
	存在严重问题

	25
	山东科泰实业有限公司
	东营市
	东营区济南路158号
	1.底坑积水，不符合TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》中第3.12（2）项要求。
	4
	4
	存在一般问题

	26
	烟台嘉铭电梯工程有限公司
	烟台市
	烟台德信物业管理有限公司
	1.未按照TSG T5002-2017及时变更记录。
	5
	5
	存在严重问题

	27
	烟台唯奥电梯有限公司
	烟台市
	莱山区庆祥路200号上海滩
	1.维护保养记录未按电梯实际情况进行记录。
	5
	5
	存在一般问题

	28
	烟台东兴电梯有限公司
	烟台市
	芝罘区只楚路19号温馨家园
	1.14#楼1单元北梯：限速器绳因季节性伸长，张紧装置需进行调整。
	5
	1
	存在一般问题

	29
	蒂森电梯有限公司烟台分公司
	烟台市
	富康小区二期
	1.自检报告未按TSGT5002-2017要求包含年度维保项目及内容。
	5
	5
	存在严重问题

	30
	潍坊银海上菱电梯销售服务有限公司
	潍坊市
	北斗地理信息产业园
	1.紧急报警不畅通；
2.无对重越程距离标识。
	5
	5
	存在严重问题

	31
	迅达（中国）电梯有限公司山东分公司
	潍坊市
	昌邑全福元商业有限责任公司
	1. 2-3西侧扶梯：防夹装置的设置，不符合TSG T7005-2012《电梯监督检验和定期检验规则-自动扶梯与自动人行道》中第4.7（7）项要求；
2.1-2东侧扶梯：上端东侧出入口的设置，不符合TSG T7005-2012《电梯监督检验和定期检验规则-自动扶梯与自动人行道》中第3.2（2）项要求。
	7
	2
	存在严重问题

	32
	寿光市大友电器有限公司
	潍坊市
	寿光市锦嘉苑小区
	1. 维保单位的自检报告中未包含TSG T5002-2017中规定的年度维保项目，不符合TSG T5002-2017《电梯维护保养规则》中第五条(九)项要求。
	4
	4
	存在严重问题

	33
	山东安达安防工程有限公司
	济宁市
	佳世客购物中心


	1.餐饮区2-1楼、中区2-1：上部出入口的设置； 

2.中区3-2出入口的设置；

3. 餐饮区1-2楼上端处、中区1-2上端处：梳齿板有断齿。
	7
	5
	存在严重问题

	34
	济宁市康达电梯有限责任公司
	济宁市
	兖州区北关安置小区
	1. 6#楼东单元电梯：控制柜内保险丝由铜丝代替。
	7
	1
	存在严重问题

	35
	济宁威信机电设备有限公司
	济宁市
	兖州区金融中心
	1. 验证抱闸打开的电气开关被人为短接。
	7
	7
	存在严重问题

	36
	济南箭通电梯有限公司
	济宁市
	济宁文化中心体育场
	1. 东区南侧北梯：检查机械锁定装置工作位置的电气安全装置失效。
	5
	1
	存在严重问题

	37
	济宁华通电梯工程有限公司
	济宁市
	凤凰家园
	1.制动器动作状态检测装置失效，不符合TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》中第2.8（8）项要求。
	7
	7
	存在严重问题

	38
	济南火炬科技开发有限公司
	泰安市
	高新区安居幸福里小区
	1.紧急报警装置失效，不符合TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》4.8项要求。
	6
	6
	存在严重问题

	39
	威海天翔楼宇设备安装有限公司
	威海市
	环翠区益海路
	1.底坑潮湿。
	4
	4
	存在一般问题

	40
	威海泓韵电气设备安装有限公司
	威海市
	文登横山路
	1.轿厢内呼按钮显示失效。
	4
	4
	存在一般问题

	41
	威海市威保电梯安装有限公司
	威海市
	威海文化西路2号
	1.对重块应采取有效快速标识对重块数量措施。
	4
	4
	存在一般问题

	42
	威海捷力电梯工程有限公司
	威海市
	环翠区青岛中路68A-1号
	1.底坑积水。
	4
	2
	存在一般问题

	43
	奥的斯电梯（中国）有限公司青岛分公司
	日照市
	日照市人民医院
	1.对重块数量标识不明确。
	3
	3
	存在一般问题

	44
	日照泰鑫电梯有限公司
	日照市
	石臼街道华林社区
	1.底坑潮湿（B8-A东）。
	3
	1
	存在一般问题

	45
	奥的斯机电电梯有限公司山东分公司
	日照市
	书香园小区
	1.机房门口有杂物（7号1单元）。
	3
	1
	存在一般问题

	46
	通力电梯有限公司青岛分公司
	临沂市
	齐鲁园
	1.机房通道梯子锈蚀存在安全隐患。
	4
	1
	存在一般问题

	47
	东芝电梯（中国）有限公司工程分公司
	临沂市
	临沂市科技馆
	1.对重标识应完善。
	2
	2
	存在一般问题

	48
	日立电梯（中国）有限公司临沂分公司
	临沂市
	沂龙湾清园
	1.无识别对重块数量措施；

2.钢丝绳锈蚀。
	4
	2
	存在一般问题

	49
	上海三菱电梯有限公司临沂分公司
	临沂市
	临沂市妇女儿童医院
	1.导靴上油杯缺油。
	4
	4
	存在一般问题

	50
	德州诺亚威特电梯有限公司
	德州市
	德州职业技术学院
	1.紧急报警不符合要求；

2.紧急操作不符合要求；

3.底坑严重积水；

4.对重缓冲器开关失效。
	4
	4
	存在严重问题

	51
	中国水电十三局德州实业有限公司
	德州市


	德州美丽华大酒店
	1.未制定维保计划和维保方案；

2.维保记录项目与现场不一致。
	4
	4
	存在严重问题

	52
	德州市百斯特电梯有限公司
	德州市


	德州市人民医院经济开发区分院
	1.未制定维保计划和维保方案；

2.轿厢与井道壁距离超标。
	4
	4
	存在严重问题

	53
	德州联翔机电设备有限公司
	德州市
	东风东路495号
	1.底坑积水；

2.对重块压板缺失；

3.对重缓冲器缺油。
	4
	4
	存在严重问题

	54
	聊城德广电梯设备有限公司
	聊城市
	东昌府区水韵花都小区
	1.维保单位自检报告中缺少TSG T5002-2017《电梯维护保养规则》要求的年度维保项目，不符合TSG T5002-2017《电梯维护保养规则》第五条（九）项要求；

2. 6#楼A单元、B单元、C单元电梯：紧急照明和报警装置失效，不符合TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》4.8项要求；

3. 限速器钢丝绳严重锈蚀，不符合TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》5.1（4）项要求。
	6
	6
	存在严重问题

	55
	上海三菱电梯有限公司山东分公司
	聊城市
	聊城市人民医院
	1.底坑积水，不符合TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》中第3.12（2）项要求。
	5
	1
	存在一般问题

	56
	山东省聊城市中鼎信经贸有限公司
	聊城市
	莘县立信御苑小区
	1.5#楼1梯、2梯、3梯：紧急报警装置功能失效；
2.所有维保记录未按照TSG T5002-2017的要求及时变更。
	5
	5
	存在严重问题

	57
	东阿县恒安电梯工程有限公司
	聊城市
	书香门第1、2期


	1.紧急照明及报警装置功能失效；
2.自检报告与实际情况不一致；

3.自检报告缺少年度维保项目。
	6
	6
	存在严重问题

	58
	滨州西奥电梯工程有限公司
	滨州市


	黄河五路497号
	1.机房、轿顶、底坑卫生未进行打扫。
	4
	1
	存在一般问题

	59
	滨州中奥特种设备工程有限公司
	滨州市
	滨州银座商城有限公司 黄河五路
	1.梳齿板缺齿。
	4
	1
	存在一般问题

	60
	上海三菱电梯有限公司山东分公司
	滨州市
	滨州大饭店有限公司 渤海十八路766号
	1.维保记录实施与维保方案不符；

2.负1层呼梯按钮无效；

3.底坑积水。
	4
	1
	存在严重问题

	61
	山东省聊城市中鼎信经贸有限公司
	滨州市
	渤海十二路479号
	1.机房、轿顶、底坑卫生未进行打扫。
	4
	1
	存在一般问题

	62
	东阿县恒安电梯工程有限公司
	菏泽市
	菏泽火车站

	1.出入口阻挡不符合要求；

2.扶手装置阻挡不符合要求。
	4
	4
	存在严重问题

	63
	滨州西奥电梯工程有限公司
	菏泽市
	桂陵路与长城路路口
	1.轿内显示、指令不符合要求。
	4
	1
	存在一般问题

	备注
	抽查共发现存在问题的电梯维保单位55家，存在维保质量问题的电梯220台，抽查发现维保质量问题97项（次）。


附件3        

存在问题的电梯安装单位情况一览表(2018)

	序号
	存在问题的

安装单位
	安装地点
	抽查发现该单位存在的问题
	抽查安装电梯数量（台）
	存在问题电梯数量（台）
	存在问题情况

	1
	聊城盛瑞电梯有限公司
	东阿县大赵回迁小区
	1.出具的自检报告与现场实际不一致；
2.无对重越程距离标识；
3.自检报告未反应设备真实情况；
4.1#楼1单元、3#楼1单元2单元：

紧急照明失效。
	6
	2
	存在严重问题

	备注
	共发现存在问题的电梯安装单位1家，存在安装质量问题的电梯2台，抽查发现安装质量问题4项（次）。


附件4     

存在问题的电梯检验机构情况一览表(2018)
	序号
	存在问题的

检验机构
	检验现场
	检验性质
	抽查发现该检验机构存在的不符合项目
	抽查该机构检验的电梯数量（台）
	检验存在问题电梯数量（台）

	1
	青岛市特种设备检验检测研究院
	青岛市市南区太平角公园

	定期检验

	1.31103702022016110004梯：无明晰的应急救援程序，自检报告和检验报告中该项结论为“合格”，不符合TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》中第8.7（1）项要求。
	定检38台

监检48台
	1

	2
	山东省特种设备检验研究院聊城分院
	聊城市东阿县大赵回迁小区
	监督检验
	1.3#1单元、2单元：检测机构出具的检测报告“制造日期”一项与实际不符。
	定检12台

监检12台
	2

	备注
	1. 发现存在问题的电梯检验机构2家，存在检验质量问题的电梯3台，抽查发现检验质量问题2项（次）。
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